
Zapytanie 1 

Budowa salki wiejskiej w Nowinie- przedmiar robót elektrycznych 

1.W przedmiarze nie ujęto robót związanych z zasilaniem obiektu-kabel zasilający YKY 

5x10mm2,główny wyłącznik  p.poż., przewód zasilający tablicę TB YDY 5x100mm2.Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Wyżej wymienione roboty nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego . 

Prosimy o umożliwienie wprowadzenia przewodu zasilającego tablicę ,głównego wyłącznika oraz 

kabla  YKY 5x10mm2 w późniejszym terminie. 

 


