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OCENA JAKOŚCI WODY
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kruczu

nr sprawozdań z badań: 987,1030,1031,1032/Z/W/17 wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie
przeprowadzonych badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 2 i 5 października
2017 r. stwierdza, że:
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, dostarczana przez wodociąg publiczny w
Kruczu, w badanym zakresie nie spełnia wymagań mikrobiologicznych
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989)
ze względu na obecność bakterii grupy coli

W próbie pobranej w dniu 02.10.2017 r. ,nr sprawozdawania:
987/Z/W/17- hydrofornia Krucz, woda podawana do sieci, stwierdzono 51 jtk /100 ml

W próbach pobranych w dniu 05.10.2017 r. ,nr sprawozdań:

10311Z/W117-sieć Krucz 81, sklep spożywczy, stwierdzono 22 jtk /100 ml
1032/Z/W117-sieć Krucz Nadleśnictwo, stwierdzono 11jtk /100 ml

W próbie pobranej w dniu 05.10.2017 r. z ujęcia wody, nr sprawozdawania
1030/Z/W117-Krucz, studnia, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli

W żadnej z prób nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

W związku z powyższym:
zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych (do pICIa, przygotowywania
posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia
naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością a także do kąpieli noworodków) po
przegotowaniu.
Woda może być używana do celów sanitarnych tj. do wc
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W dalszym ciągu obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 5 października 2017r.
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Otrzymują:
;, Gminny Zakład Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu ul.Stajkowska 23
'/'2. Gmina Lubasz
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