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DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zm.) w związku z art. 12, ust 1 ustawy z dnia 7
czerwca 200lr o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
20l7r, poz. 328, ze zm.), § 3 ust. 2, § 5, pkt. 1, lit. a i b, § 17 ust. 1, pkt. 3, § 18 i załącznika Nr 3B
lp.5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20l5r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), art. 104 § 1 i 2, art.l 07 § 1 i 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.
poz.1257)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

po zapoznaniu się z treścią sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe do analizy laboratoryjnej w ramach
wewnętrznej kontroli jakości wody w dniach 2, 11, 18 października 2017 r., 8 listopada 2017 r. i 5
i 12 grudnia 2017 r. z wodociągu publicznego w Prusinowie

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Prusinowie
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości parametrów fizykochemicznych
dla manganu

i jednocześnie

określa dopuszczalną wartość parametru na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność
wody do spożycia dla manganu 200Jlg/l

nakazuje:

doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w Prusinowie, w zakresie wymagań
fizykochemicznych dla manganu do wymagań zgodnych z załącznikiem nr 3B poz.5 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania decyzji określa do dnia 20.01.2018 r.
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UZASADNIENIE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z 0.0. z Lubaszu przeprowadził w dniach 2, 11, 18
października 2017 r., 8 listopada 2017 r. i 5 i 12 grudnia 2017 r., w ramach wewnętrznej kontroli
jakości wody, badania laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej
z wodociągu publicznego w Prusinowie.

Przedmiotowe badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało
laboratorium, o którym mowa w art. 12 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. laboratorium Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w Pile.

Uzyskane wyniki przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 989/Z/W/17 z dnia 6 października 2017r.
- 1058/Z/W/17 z dnia 13 października 2017r.
- 1095/Z/W/17 z dnia 20 października 2017r.
- 1173/Z/W/17 z dnia 10 listopada 2017r.
- 1274/Z/W1I7 z dnia 7 grudnia 2017r.
- 1305/Z/W1I7 z dnia 14 grudnia 2017r.
Wszystkie próby pobrano w stacji uzdatniania wody w Prusinowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie po zapoznaniu się z
przedmiotowymi sprawozdaniami stwierdził, iż w zakresie zbadanych parametrów chemicznych dla
manganu woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana z wodociągu publicznego w
Prusinowie nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 3B lp. 5 do cytowanego wyżej
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. W poszczególnych próbach stwierdzono następującą zawartość manganu:
139 ug/l- sprawozdanie z badań nr 989/Z/W /17
93 Jlg/l- sprawozdanie z badań nr l 058/Z/W /17
87 Jlg/l- sprawozdanie z badań nr 1095/Z/W/17
110 ug/I- sprawozdanie z badań nr 1173/Z/W/17
89 ug/l- sprawozdanie z badań nr 1274/Z/W/17
75 Jlg/l- sprawozdanie z badań nr 1305/Z/W /17

Zgodnie z cytowaną wyżej jednostką redakcyjną dopuszczalny zakres wartości dla manganu
wynosi 50 ug/l.

Mając na uwadze wielkość przekroczeń w zakresie zawartości manganu stwierdza się, iż
woda dostarczana odbiorcom z w/w wodociągu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzkiego może jednak mieć negatywny wpływ na cechy organoleptyczne wody i akceptowalność
przez konsumentów. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do celów gospodarczych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
postanowił jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, ul. Zamkowa
8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W terminie do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
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