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OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w
Lubaszu, nr sprawozdania z badań : 1273, 1303/Z/W 117 wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
poniższych sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 05.12.2017 i 13.12.17, w
następujących punktach:

1273, 1303/Z/W 117 - Lubasz, wyjście do sieci

stwierdza, że w badanym zakresie woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 13 listopada 20 15r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na ponadnormatywną mętność, zawartość jonu
amonowego, żelaza i manganu, które w poszczególnych próbach wyniosły:

mętność: 05.12.17- 1,7 NTU, 13.12.17 - 2,2 NTU (wartość dopuszczalna 1NTU)
jon amonowy: 05.12.17- 0,87 mg/l, 13.12.17 - 0,7 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5 mg/l)
żelazo- 05.12.17- 311 ug/l, 13.12.17 - 404 ~g/l ( wartość dopuszczalna 200 ug/l)
mangan- 05.12.17- 94 ug/l, 13.12.17 - 56 ug/l (wartość dopuszczalna 50 ug/l)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
stwierdza iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w
Lubaszu i oczekuje informacji o podjętych działaniach naprawczych.

Zal. 1273, 1303/Z/W 117
Otrzymują:
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z 0.0. w Lubaszu ul. Stajkowska 23

(VGmina Lubasz
3. ala
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