
Oœw. £azienki, pom. Socjalne, wentylacja                                                            -   400 W

RAZEM Pi = 6500 W

kj = 0,30

Pszcz =  1950 W

UWAGA:

Projekt obejmuje instalacje
wewnêtrzne budynku. 
Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz
licznik - ISTNIEJ¥CE - przeniesione

Dla zasilania:
230V - 1 faz   Jb = 25A

Ochrona od pora¿eñ - samoczynny wy³¹cznik 
ró¿nicowo pr¹dowy - ID 1x40-0,030A,

Oœw. Sala lekcyjna                                                                                                -   400 W

GN. KOT£OWNIA                                                                                                  -  1500 W

SZATNIA, £AZIENKI, ODKURZACZ                                                                     -   1200 W

POMIECZCZENIE SOCJALNE                                                                             -   2000 W

SALA LEKCYJNA                                                                                                  -     400 W

Oœw. Komunikacja, szatnia, kot³ownia                                                                  -   400 W

STEROWNIK PIECA, POMPY                                                                              -    200 W
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TABLICA ROZDZIELCZA Z BEZPIECZNIKAMI (Tr+L)
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE¯ONE

Nazwa jednostki projektowej

budcolsunt  DORADZTWO BUDOWLANE
mgr B³a¿ej Mróz

ul. Chrobrego 24
Tel (+42) 664 510 466

Nazwa obiektu budowlanego

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W DÊBE

Inwestor Adres inwestycji

Opracowa³ Piecz¹tka i podpis

mgr in¿. Jaros³aw Pa³asz

Przedszkole “BAJKA” w Lubaszu
ul. Podgórna 5

64 - 720 LUBASZ

ul. Starowiejska
Dêbe

64 - 720 Lubasz

Instalacja elektryczna

Zestawienie obwodów
?

Tytu³ rysunku` Stadium

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY
ELEKTRYKA I - 07

Skala

64-720 LUBASZ

S 300

25A
S 300

FRX 300

z wyzwalaczem

Ochronnik p./przep.
I=25A, Up= 1,5kV

Wy³¹cznik ppo¿
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